III. Сантехнические работы

1. Капитальный  ремонт  систем  холодного  и  горячего  водоснабжения  с  заменой  трубопровода  на  полипропиленовый :  

Ф 15 мм 
– 
24 м;

Ф 20 мм 
– 
15 м;

Ф 25 мм 
– 
15 м;

1.1.  Установка  раковины  фаянсовой
–   2 шт.

1.2.  Установка  раковины  металлической
–   2 шт.

1.3.  Установка  унитазов

–   2 шт.

1.3.  Трубы  оцинкованные :   
Ф 15 мм 
– 
56 м;

Ф 20 мм 
– 
56 м;

2. Капитальный  ремонт  системы  отопления  :

2.1.  Замена  трубопроводов :

Ф 15 мм 
– 
4 м;

Ф 20 мм 
– 
177 м;

Ф 25 мм 
– 
120 м;

Ф 32 мм 
– 
22 м;

Ф 40 мм 
– 
37 м;

Ф 50 мм 
– 
25 м;

2.2.  Радиаторы  чугунные
–   102 экм

2.3.  Установка  задвижек Ф 100 мм
–   2 шт.

3. Канализация  остается  прежняя :   

3.1. Прочистка  дворовой  канализации

3.2. Ремонт  канализационных   колодцев.

4. Ремонт  системы  вентиляции  :

4.1. Вентиляционных   коробов  –  50 м2.

Составил: Начальник ОГЭиМ ____________________   В.А. Тихонов
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