Приложение 2

	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ФГУ ВНИИПО МЧС России

_________________________ А.И. Майоров


Лот № 5 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
Срок выполнения работ – III кв. 2006 г.

I. Проведение  ремонтно-строительных  работ  на  объекте :

«ФГУ  ВНИИПО  МЧС  России.  Замена трубопровода от Котельной до корпуса №24» 
1. Протяженность трассы     –   240 м  (надземная);

2. Трубопровод :   Ф 125мм     - 2 шт.

Ф 100мм   - 1 шт.

Ф 80мм     - 1 шт.

Ф 50мм     - 1 шт.

Ф 40мм     - 1 шт.

3. Задвижки :  Ф 125мм     - 4 шт.

Ф 100мм     - 2 шт.
Ф 80мм     - 4 шт.

Ф 50мм     - 4 шт.

Ф 40мм     - 4 шт.

4. Демонтировать утеплитель.

5. Демонтировать трубопровод, запорно-регулирующую арматуру.

6. Монтаж трубопровода с компенсаторными линиями.

7. Монтаж утеплителя.

8. Монтаж воздушных и спускных вентилей.

9. Сделать врезки в здание :

	I
	II
	III
	IV

	Ф 50 - 4
	Ф 100 - 2
	Ф 80 - 3
	Ф 80 - 3

	Ф 40 - 1
	Ф 80 - 1
	Ф 50 - 1
	Ф 50 - 1

	
	Ф 50 - 1
	Ф 40 - 1
	Ф 40 - 1

	
	Ф 40 - 1
	
	


II. Проведение  ремонтно-строительных  работ  на  объекте :

«ФГУ  ВНИИПО  МЧС  России.  Прокладка водопровода 

от ВК-24 до ВК-38   (вторая  ветка  Полигона)»

10. Раскопка  земли :   V=1140 м3;

11. Демонтаж плит покрытия каналов :   380 х 2 = 760 шт.

12. Врезка Ф 100мм  – 2 шт.

13. Установка задвижек Ф 100мм  – 2 шт.

14. Прокладка труб ПНД 110 (Т) – 400 м;

15. Прохождение труба в трубу – 20 м;

16. Монтаж плит покрытия каналов – 760 шт.
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17. Опрессовка трассы – 400 м;

18. Закапывание трассы : V=1140 м3;

19. Очистка канала от мусора – 18 м3;

20. Демонтаж старого трубопровода;

21. Ремонт стен каналов – 30 %  

( 0,8м х 1,0 м ) х 380 м;

III. Проведение  ремонтно-строительных  работ  на  объекте :

«ФГУ  ВНИИПО  МЧС  России.  Замена трубопровода от Котельной до корпуса №45» 
22. Протяженность трассы     –   280 м  (надземная);

23. Трубопровод :   Ф 100мм     - 2 шт.

Ф 80мм     - 1 шт.

Ф 50мм     - 1 шт.

Ф 40мм     - 1 шт.

24. Задвижки :  Ф 100мм     - 6 шт.

Ф 80мм     - 2 шт.

Ф 50мм     - 4 шт.

Ф 40мм     - 4 шт.

25. Демонтировать утеплитель.

26. Демонтировать трубопровод, запорно-регулирующую арматуру.

27. Монтаж трубопровода с компенсаторными линиями.

28. Монтаж утеплителя.

29. Монтаж воздушных и спускных вентилей.

30. Сделать врезки в здание :

	I
	II
	III
	IV
	V

	80 - 3
	50 - 2
	50 - 3
	50 - 30
	50 - 3

	50 - 1
	40 - 2
	40 - 1
	40 - 1
	40 - 1

	40 - 1
	32 - 1
	32 - 1
	32 - 1
	32 - 1


Составил: Начальник ОГЭиМ  ____________________   Тихонов  В. А.
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