Приложение № 2
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
элементов системы охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	1. Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольных устройств (приборов)) – на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи; прочности крепления и т. п.
	ежедневно
	ежемесячно

	2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольном устройстве (приборе)
	ежедневно
	ежемесячно

	3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	ежедневно
	ежемесячно

	4. Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства, извещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т. д.)
	
	ежемесячно

	5. Профилактические работы
	
	ежемесячно

	6. Проверка работоспособности установки
	
	ежемесячно


