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«17» _апреля_ 2009 г.


Техническое задание 

для размещения государственного заказа 

путем проведения запроса котировок  

на выполнение работ по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения на территории и в зданиях 

СПбФ ФГУ ВНИИПО МЧС России
______________________________________________________________________________

(предмет закупки товаров, работ, услуг)

ФГУ ВНИИПО МЧС России 

    (наименование заказчика)

расположенного по адресу: 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 35,
СПбФ ФГУ ВНИИПО МЧС России
Техническое обслуживание  включает в себя:

- 
Осуществление плановых регламентных работ;

- 
Определение неисправностей и причин их возникновения, с последующим определением стоимости восстановительного ремонта или модернизации системы;

- 
Оказание технической помощи ЗАКАЗЧИКУ, в случае необходимости, и в вопросах эксплуатации системы (проведение инструктажа, составление инструкций и т.п.);

- 
Выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы;

· По вызову ЗАКАЗЧИКА, прибытие на объект технического персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 0,5 часа с момента уведомления о неисправности и устранение неисправности;
В состав элементов охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения входят: 
	Панель Сигнал-20П

Панель Сигнал-20П, за последующий шлейф

Пульт контроля и управления С-2000

Выносное устройство индикации 10 шт. 

Устройство УПКОП 135-1-1

Извещатели тепловые пожарные ручные

Блок питания

Устройства сигнальные звуковые

Устройства сигнальные световые

Измерение сопротивления изоляции (шлейфов)

Проверка кабельных линий (10м)

Видеокамера

Мультиплексор, монитор, усилители, 

Источники бесперебойного питания, 

Устройства передачи видеосигналов по витой паре.
	3 шт.

54 шт.

1 шт.

3,3 шт.

4 шт.

119 шт.

3 шт.

35 шт.

24 шт. 

92 шт.

668 шт.

17 шт.


Требования к вновь устанавливаемым элементам охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения взамен вышедших из строя: сертификаты качества и безопасности, соответствие техническим характеристикам, наличие гарантийного срока эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Главный инженер 








А.П. Злыдин

